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d=10 cm, zweiseitig 2-lagig beplankt,
( 2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil+2x12,5mm GKB)

d=33,5cm, doppelseitig 2-lagig beplankt
(2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil+185mm Luftraum+50mm CW-Profil+2x12,5mm GKB)

TROCKENBAUWAND,
INSTALLATIONWAND

TROCKENBAUWAND:

d=25cm, einseitig 2-lagig beplankt
(2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil+17,5 mm Luftraum)

TROCKENBAUWAND,
VORWANDINSTALLATION

d=39cm, doppelseitig 2-lagig beplankt
(2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil+240mm Luftraum+50mm CW-Profil+2x12,5mm GKB)

TROCKENBAUWAND,
INSTALLATIONWAND

d=20cm, doppelseitig 2-lagig beplankt
(2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil+50mm Luftraum+50mm CW-Profil+2x12,5mm GKB)

TROCKENBAUWAND,
INSTALLATIONWAND

PERLITE INNENDÄMMSYSTEM TECTEM INSULATION BOARD
INDOOR MIT FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG, d=10cm

d=7,5cm, einseitig 2-lagig beplankt
(2x12,5mm GKB+50mm CW-Profil)

TROCKENBAUWAND,
VORSATZSCHALE

TROCKENBAUWAND,
VORSATZSCHALE  F-90

d=12,5cm, einseitig 2-lagig beplankt
(2x25mm GKF+75mm CW-Profil)

MAUERWERK NEU

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN (SCHNITT)

OBERKANTE ROHFUSSBODEN (SCHNITT)

TROCKENBAUWAND

BESTAND

STAHLBETON NEU

ABBRUCH

DD-DECKENDURCHBRUCH

BD-BODENDURCHBRUCH

NOTAUSSTIEG 2. RETTUNGSWEG

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN (GRUNDRISS)

OBERKANTE ROHFUSSBODEN (GRUNDRISS)

GLASAUSSCHNITT

BODENEINLAUF

UNTERZUG

ÜBERZUG

BETON UNBEWEHRT NEU

GASBETON

d=15,5 cm zweiseitig 2-lagig beplankt,
(2x 12,5mm GKB+50mm CW-Profil+0,5mm/a=500mm Dämmstreifenstück +
50mm CW Profil+2x12,5mmx GKB

WS-WANDSCHLITZ

WD-WANDDURCHBRUCH

1:50

Kö

ARCHITEKT:

Landkreis Saale-Orla-Kreis
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz

Sanierung und Umnutzung  einer ehemaligen
Textilfabrik in eine Berufsschule mit Internat
Gustav-Vogel-Straße, in 07381 Pößneck

PARSIFALSTR. 8  90461 NÜRNBERG
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BAUVORHABEN :

PLANINHALT :

DATUM

BAUHERR :

GEZEICHNET

NAMENUMMER

PLAN NR.

MASSTAB :

ALLE TÜR- UND FENSTERHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN.

ALLE NICHTTRAGENDEN WÄNDE SIND MIT EINER FUGE ZUR DECKE AUSZUBILDEN.

ALLE MASSE SIND  SIND VOM UNTERNEHMER, AM BAU VERANTWORTLICH  NACHZUPRÜFEN.

DIE PLÄNE DES STATIKERS SIND BESTANDTEIL DER WERKPLANUNG. SIE  SIND  VOM  UNTERNEHMER
VERANTWORTLICH AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU ÜBERPRÜFEN.

ALLE  EVENTUELL NOTWENDIGEN MASSLICHEN ÄNDERUNGEN SIND IN ABSTIMMUNG MIT DER
BAULEITUNG SELBST VORZUNEHMEN.

ALLE  DECKEN-, WANDDURCHBRÜCHE, WANDSCHLITZE UND  FUSSBODENAUSSPARUNGEN SIND
NACH ANGABEN DER HAUSTECHNIK EINGETRAGEN.

EVTL. ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN SIND MIT DEN FACHPLANER DIREKT ABZUSTIMMEN UND
UNS MITZUTEILEN.
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Stahlträger mit Promat verkleiden

Stahlträger mit Promat verkleiden

Stahlträger mit Promat verkleiden

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

10 Stg.
1770/29

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke
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neuer Verbindungsgang
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 T2

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

HEA-160
mit Promat
verkleiden
OK=UK HEA 160
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5 x zus. Holzbalken
12 x 22

5 x zus. Holzbalken
12 x 22
zw. jedes 2. Sparrenfeld

5 x zus. Holzbalken
12 x 22

5 x zus. Holzbalken
12 x 22
zw. jedes 2. Sparrenfeld

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke
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Leinwand L=3,00m
( techn. Angaben
n. Haustechnik)

Tr. Bestand 7 Stg. 1657/335
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86/33
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Tr. Bestand 7 Stg. 1657/335

OK Best. Träger
+3,03 ab Best.boden
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Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke  GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke
h=2,86m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke
h=2,86m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke
h=3,06m ü. FFB
UK=+17,41

Abg Decke
h=2,86m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke  GKB glatt
h=2,86m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKB glatt
h=3,06m ü. FFB
UK=+17,41

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKBI
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke  GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke GKBI glatt
h=2,50m ü. FFB
UK=+17,01

Abg Decke GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

Abg Decke  GKB glatt
h=2,70m ü. FFB
UK=+17,21

OK Sitzfläche = +0,43 ü.FFB
OK Wand= +0,41 ü.FFB

Roh  Decke 6 cm absenken

Bodenaufbau 6cm

Rampe ca. 1,5%

2cm

neu

Bestand

Bestand

Bodenaufbau 6cm

Rampe ca. 5,5%
Bestand

2,
51

Bestand

Rampe ca. 3,5%

OK Sitzfläche = +0,43 ü.FFB
OK Wand= +0,41 ü.FFB

Bestand
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10 Stg.
1775/29
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Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  850 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 4045 /  450 /  1242

Q=  840 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 33 /  400 /  1300

Q=  1074 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 2045 /  450 /  828

Q=  309 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 22 /  400 /  1100

Q=  620 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  1000

Q=  432 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  1000

Q=  433 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  380 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  379 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 2180 /  1800 /  598

Q=  935 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  1150

Q=  1948 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  1150

Q=  1948 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 2180 /  1800 /  552

Q=  667 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 2180 /  1800 /  368

Q=  511 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  298 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  600

Q=  381 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  500

Q=  314 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  900 /  600

Q=  380 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  598

Q=  1050 Watt

X2 PROFIL-V

Typ: Typ 12 /  400 /  900

Q=  384 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  1058

Q=  1827 Watt

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  1150

Q=  1949 Watt

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HKHK HK HK HK HK

HK

HK
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Abg Decke
h=3,06m ü. FFB
UK=+17,41

Abg Decke
h=3,06m ü. FFB
UK=+17,41

Ausgleich
Wandversprung mit
KS Mauerwerk

S
tu

fe

L-BD+DD
70x50

L-BD+DD
70x50

L/S-BD 50x20
      DD 60x20

S/L-BD+DD
50x20

S-BD+DD
25x20

S-BD+DD
20/20

S BD 20x20
   DD 60x20

L-DD 20x25

S-BD 20x20
   DD 60x20

L-DD
20x25

S-BD 20x20
    DD 60x20

S/H BD 110x20
       DD 130x30

Gas-BD+DD
15x15

Gas-WS
15x15

F-90

S-BD 20x20
   DD 60x20

L-DD
20x25

L-DD
20x25

L-DD
20x25

S-BD 20x20
   DD 60x20

S-BD 20x20
   DD 60x20

L-DD
20x25

S-DD 60x20
S-BD 20x20
   DD 60x20

S-DD 60x20 S-BD 20x20
   DD 60x20 S-BD 20x20

   DD 60x20

F-
90

L-BD 130x50
   DD 100x70

H-BD+DD
25x15

L-BD 110x50
   DD 100x50

F-90

BE 40x30

Gefä
lle

 m
ind

 2%

Gefälle mind 2%

BE 30x40

H-BD+DD
25x15

L-DD
20x25

S-BD 20x20
   DD 60x20

S-BD 20x20
   DD 60x20

L-DD
20x25

L-DD
20x25

S-BD 20x20
   DD 60x20

S-BD 20x20
   DD 60x20

L-DD
20x25

S-BD 20x20
2x-DD 60x20

S-BD
20x20

F-90

Wand F-90 Wand F-30

F-90

UV-ELTUV-Notlicht

Zehnder Charleston

Typ: 3180 /  1800 /  506

Q=  822 Watt

E/K-BD+DD
50x40
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Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

Versprung
abg. Decke

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

Stahlstütze
HEA-120
mit Promat
verkleiden

HEA-160
mit Promat
verkleiden
OK=UK HEA 160
Brücke 5.OG
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Stahlträger 3xHEA 100
UK=+16,535S
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Heizraum
4.004
FB: staubb. Anstrich
NGF: 15,00 m2

RU: 16,39 m
Aussenbereich 1
4.020
FB: Plattenbelag
NGF: 30,75 m2

RU: 22,18 m

TRH 2
4.010
FB: Feinsteinzeug
NGF: 20,35 m2

RU: 19,57 m

Aula
4.005
FB: Feinsteinzeug
NGF: 240,15 m2

RU: 84,08 m

Flur 2
4.008
FB: Feinsteinzeug
NGF: 10,75 m2

RU: 16,83 m

Cafeteria 1
4.006
FB: Feinsteinzeug
NGF: 22,80 m2

RU: 19,625 m

Aussenbereich 2
4.009
FB: Plattenbelag
NGF: 30,85 m2

RU: 22,225 m

TRH 1
4.001
FB: Feinsteinzeug
NGF: 23,15 m2

RU: 28,105 mZimmer
4.012
FB: PVC
NGF: 15,90 m2

RU: 17,94 m

Zimmer
4.014
FB: PVC
NGF: 14,55 m2

RU: 17,93 m

Zimmer
4.016
FB: PVC
NGF: 14,55 m2

RU: 17,93 m

Zimmer
4.018
FB: PVC
NGF: 14,55 m2

RU: 17,93 m

Pumi
4.024
FB: Fliesen
NGF: 0,85 m2

RU: 3,75 m

Bad
4.023
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,05 m2

RU: 8,355 m

Zimmer
4.022
FB: PVC
NGF: 22,20 m2

RU: 23,86 m

Bad
4.034
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Zimmer
4.033
FB: PVC
NGF: 14,70 m2

RU: 18,13 m

Zimmer
4.031
FB: PVC
NGF: 14,80 m2

RU: 18,13 m

Bad
4.032
FB: Steinz.fliesen
NGF: 3,95 m2

RU: 8,26 m

Bad
4.030
FB: Steinz.fliesen
NGF: 3,90 m2

RU: 8,23 m

Zimmer
4.029
FB: PVC
NGF: 14,80 m2

RU: 18,13 m

Zimmer
4.027
FB: PVC
NGF: 14,70 m2

RU: 18,13 m

Bad
4.028
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Bad
4.026
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Zimmer
4.025
FB: PVC
NGF: 16,10 m2

RU: 18,675 m

Aufenthalt 1
4.021
FB: PVC
NGF: 45,50 m2

RU: 27,375 m

Bad
4.013
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Bad
4.015
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Bad
4.017
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Bad
4.019
FB: Steinz.fliesen
NGF: 4,00 m2

RU: 8,34 m

Flur 1
4.011
FB: PVC
NGF: 75,80 m2

RU: 88,35 m

Cafeteria 2
4.007
FB: Feinsteinzeug
NGF: 13,30 m2

RU: 15,47 m

F_E4_09

BRH 67

F_E4_08

BRH 67

F_E4_07

BRH 67

F_E4_06

BRH 67

F_E4_05

BRH 67

F_E4_04

BRH 67

F_E4_03

BRH 67

F_E4_02

BRH 67

F_E4_01

BRH 67

F_E4_03

BRH 67

F_E4_03

BRH 67

F_E4_03

BRH 67

F_E4_04

BRH 67

E4_31

)%"$

T2 - 3.OG
OK FFB= 11,74 m

GRUNDRISS 4.OBERGESCHOSS

15.08.11

s. Wolken - versch. Ergänzungen 17.10.11 a Kö

s. Wolken - versch. Ergänzungen 15.11.11 b Kö

s. Wolken - Höhen TRH 2 geändert 06.12.11 c Kö

s. Wolken - Ergänzugen aus Statik übernommen 25.01.12 d Kö
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